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  ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi sangat pesat, permintaan terhadap kebutuhan baik barang atau jasa dituntut untuk lebih cepat. 
Pompa adalah salah satu alat yang sering digunakan dalam perindustrian untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia, 
dimana alat ini digunakan untuk meringankan beban manusia yang tidak bisa dituntut terus menerus bekerja. Namun 
dalam penentuan pompa banyak hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya. Analisa terhadap pompa BRAVO 
tipe WP20CX yang digunakan dalam proses membantu penyediaan air bersih pada kolam Rahayu Park ini adalah salah 
satu tahapan dimana mengetahui kinerja dari pompa tersebut dari segi efektivitas dan efisiensi pompa terhadap 
pembersihan kolam. Penentuan ini ditinjau melalui beberapa variabel debit yang berbeda saat pengambilan 5 sample pada 
setiap hisapan yaitu 100%, 80%, 60% dan 40% dengan tujuan agar pompa bekerja optimal. Dari debit tersebut dihasilkan 
jenis ukuran pompa dengan debit 300 liter / menit, diameter pompa 2” dan dengan daya motor pompa 2 kW serta biaya 
yang diperlukan dalam oprasional pompa yang direkomendasikan ini sebesar Rp. 10.000,- dalam setiap 6 jam 
pengoprasian pompa. 
 




Technology development is growing up rapidly nowadays, The requirement of product and service has to be fast. Pump 
is one of machine that often used in company (industry), for reducing human intervention. However in deciding a pump, 
we have to pay attention to the specification of pumps. Analysing of Bravo pump type WP20CX, which used for supply 
clean water in Rahayu Park swimming pool, is one of step for knowing pump performance while it clean swimming pool 
from effectivity and efficiency side. This decision is observed by some different debit variables while taking 5 samples 
ineach suction, such as 100%, 80%, 60%, 40% in order to make pump working optimally. From those debit value, we 
can get kind of pump size rate of flow 300 liter / minute, pump diameter 2” with power of pump Is 2kW  and also the cost 
we need for recommended pump operational in the amount of Rp.10.000,- every 6 hour pump operational. 
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Untuk mendukung proses penyediaan air bersih dan 
layak pakai maka dibutuhkan beberapa alat dan mesin 
serta penunjang seperti bahan kimia PAC agar proses 
pembersihan lebih cepat. Alat dan mesin yang terdapat 
di kolam renang salah satunya adalah peralatan stick 
Vacuum dan pompa. 
Maka dari itu pompa ini harus dalam kondisi normal dan 
harus memenuhi tingkat efektivitas dalam 
operasionalnya. Selain untuk tujuan tersebut pemilihan 
pompa ini harus memenuhi efisiensi dalam segi waktu 
dan biaya agar menjadi lebih tepat dan cepat. Metode 
perhitungan didasarkan pada tahapan perhitungan 
diameter pipa, kecepatan alir, kehilangan gesekan dalam 
pipa dan fitting, head Pompa dan Net Positif Suction 
Head [6]. oleh karena itu sangat diperlukan suatu 
perhitungan yang dapat menjadi dasar dalam pemilihan 
pompa. 
Pada pompa akan terjadi perubahan dari energi mekanik 
menjadi energi fluida. Pada mesin-mesin hidrolik 
termasuk pompa, energifluida ini disebut head atau 
energi persatuan berat zat cair. Ada tiga bentuk head 
yang mengalami perubahan yaitu head tekan, kecepatan 
dan potensial. Selain dapat memindahkan cairan, pompa 
juga dapat berfungsi sebagai untuk meningkatkan 
kecepatan, tekanan dan ketinggian pompa [4]. 
 
 
Gambar 1. Head Statik 
Tekanan diperlukan untuk memompa cairan melewati 
sistim pada laju tertentu. Tekanan ini harus cukup 
tinggi untuk mengatasi tahanan sistim, yang juga 
disebut “ head”.  Head total merupakan jumlah dari 
head statik dan head gesekan/friksi. Head ini 
tergantung pada ukuran, kondisi dan jenis pipa, jumlah 
dan jenis sambungan, debit aliran, dan sifat dari cairan. 
Ditunjukkan pada Gambar 2 berikut [2]. 
 
Gambar 2. Head gesek/friksi dengan Aliran 
Head dan debit aliran menentukan kinerja sebuah pompa 
yang secara grafis ditunjukkan dalam Gambar sebagai 
kurva kinerja atau kurva karakteristik pompa. Gambar 3 
memperlihatkan kurva pompa sentrifugal dimana head 
secara perlahan turun dengan meningkatkan alirannya 
sebagai berikut [2]. 
 
Gambar 3. Kurva Kinerja Pompa 
Debit aliran pada head tertentu disebut titik tugas. Kurva 
kinerja pompa terbuat dari banyak titik-titik tugas. Titik 
operasi pompa ditentukan oleh perpotongan kurva 
sistim dengan kurva pompa sebagaimana ditunjukkan 
pada Gambar 4 berikut. 
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Dari gambar diatas dapat menentukan kapasitas pompa 
dengan persamaan berikut [1]: 
𝑄 = 𝑉. 𝐴  (1) 
Dimana : 
Q = Debit fluida (m3/det) 
V  = Kecepatan (0,8 − 1 m/det) 
A = Luas penampang (m2) 
Persamaan diatas juga dapat digunakan untuk mencari 
diameter pipa yang digunakan pada sistem perpipaan. 
Tetapi untuk mencari diameter pipa pada sisi dorong 
(Hd), kecepatan (V) akan selalu bernilai sama 𝑚/𝑑𝑒𝑡. 
Untuk menentukan kinerja pompa yang efisien 
diperlukan perbandingan biaya oprasional pompa antara 
yang aktual dengan perhitungan pompa yang 
direkomendasikan. Maka dapat digunakan persamaan 
perhitungan daya pompa sebagai berikut [3]: 
𝑃 = 𝑄. 𝜌. 𝑔 (𝐻2 − 𝐻1)  (2) 
Dimana : 
P = Power (Watt) 












H1 = Tinggi Section (m) 
H2 = Tinggi Discharge (m) 
Daya Shaft pompa dengan Efisiensi 85% 
𝑃𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 =
𝑃
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑆ℎ𝑎𝑓𝑡⁄  (3) 
Dimana : 
P                        = Power (𝑊𝑎𝑡𝑡) 
Efisiensi Shaft = 85% 
Daya motor pompa dengan Efisiensi 90% 
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡
𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟⁄  (4) 
Dimana : 
Pmotor                  = Power (Watt) 
Efisiensi motor = 90 % 
 
Pengolahan ini menampilkan analisis dari volume air 
yang dihisap antara yang bersih dan yang kotor, serta 
perbandingan waktu dalam pengurasan kolam dan 
waktu pengendapan kotoran agar efektif dan efisien. 
Dapat menggunakan persamaan berikut : 
 
a) Rata – Rata Volume Air Bersih 





𝑖=1   (5) 
𝑉𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ =




VAB̅̅ ̅̅ ̅̅   = rata − rata air bersih (Liter) 
VAB1 = Volume Air Bersih 1 (Liter) 
VAB2 = Volume Air Bersih 2 (Liter) 
VABn = Volume Air Bersih ke n (Liter) 
n        = Banyaknya VAB  
b) Rata – rata Volume Endapan 





𝑖=1   (6) 
𝑉𝐴𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ =




VAE̅̅ ̅̅ ̅̅   = rata − rata air endapan (Liter) 
VAE1 = Volume Air  Endapan1 (Liter) 
VAE2 = Volume Air Endapan 2 (Liter) 
VAEn = Volume Air Endapan ke n (Liter) 
n        = Banyaknya VAE  
c) Perbandingan 𝑉𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅  dan 𝑉𝐴𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅  




d) Presentasi 𝑉𝐴𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅  
%𝑉𝐴𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ =
𝑉𝐴𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑉𝐴𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑋100%  (8) 
e) Perbandingan Waktu Pembersihan dan waktu 
pengendapan 





T1 = waktu pembersihan (det, min, jam) 
T2 = waktu pengendapan (det, min, jam) 




𝑋100%  (10) 
Perhitungan tarif listrik yang digunakan dalam 
operasional pompa pembersihan kolam dapat ditentukan 
dengan dasar tarif yang sudah ditetapkan pemerintah. 
Oleh karena itu perhitungan daya pompa yang telah 
direkomendasikan akan dikonversikan terhadap nilai 
atau biaya listrik. 
Dari data tabel diatas maka biaya operasional pompa bisa 
dihitung berdasarkan lama pemakaian saat pembersihan 
kolam, dapat dirumuskan sebagai berikut : 
𝑩(𝑅𝑝) = 𝑻(𝐽𝑎𝑚) × 𝑷𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓(𝑘𝑊) × 𝒁(
𝑅𝑝
𝑘𝑊ℎ⁄ )  (11) 
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B         = Biaya total operasional pompa(𝑅𝑝) 
T         = Waktu operasional pompa (𝐽𝑎𝑚) 
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = Daya motor Pompa (𝑘𝑊) 
𝑍         = Tarif PLN (
𝑅𝑝
𝑘𝑊ℎ⁄ ) 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
hasil kinerja pompa BRAVO TIPE WP20CX, serta 
dapat menentukan spesifikasi pompa sesuai kebutuhan.  
METODE  
Pada metode penelitian ini merupakanrangkaian alur 
penelitian sehingga penelitian ini berjalan secara teratur 
dan hasil penelitiannya dapat disajikan secara teratur 
dan berurutan dan dapat dipertanggung -jawabkan 
secara ilmiah serta kebenaran dari penelitian ini. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode eksperimen 
perbandingan, yaitu denagn cara membandingkan hasil 
hisapan pompa yang sama namun dengan debit air 
hisapan yang berbeda. Dengan alur penelitian disajikan 
pada Gambar 5. Dalam penelitian ini digunakan 
beberapa variasi debit hisapan pompa aktual yaitu Bravo 
tipe WP20CX dan menguji dengan berbagai hisapan 
pompa yang terbagi menjadi 100%, 80%, 60% dan 40%. 
Masing- masing hisapan ini diuji dengan pengambilan 
sample air sebanyak 5 penampungan dan melakukan 
perbandingan hasil hisapan endapan pada kolam renang. 
Prosedur Pengerjaan penelitian ini terdiri dari beberapa 
tahap dalam menyusun data dalam penelitian antara lain: 
1. Mempersiapkan peralatan dan pompa 
sebelum melakukan penghisapan. 
2. Mencampurkan cairan PAC (Poly 
Alumunium Cloride) pada air kolam 
dengan perbandingan. 
3. Melakukan pengujian hisapan pompa 
secara actual apakah sesuai spesifikasi 
dari pompa tersebut. 
4. Menentukan debit setiap presentasi yang 
akan diuji. 
5. Menunggu pengendapan air setelah 
tercampur cairan PAC (Poly Alumunium 
Cloride). 
6. Melakukan pengambilan / penghisapan air 
sampling yang pertama dengan bukaan 
hisapan pompa maksimal yaitu 100%. 
7. Menampung pada bak dengan kapasitas 
±20 liter. 
8. Menambahkan cairan PAC agar air setelah 
di hisap dapat mengendap lebih cepat 
9. Melakukan penghisapan dengan memper 
kecil hisapan menjadi 80% 
10. Menampungnya kembali pada bak 
berukuran sama 
11. Langkah selanjutnya sama pada langkah 
diatas sampai hisapan diperkecil sampai 
40% 
12. Melakukan pengukuran pada air yang 
telah ditampung pada  bak 
13. Membandingkan setiap hasil dari hisapan 
pompa sesuai debit yang diingkan. 
14. Menentukan mana hasil terbaik dari 
pengukuran tersebut 
15. Melakukan perhitungan secara teoritis 
untuk menentukan spesifikasi dari 
peralatan dan pompa yang sesuai dengan 
kebutuhan 
16. Melakukan perhitungan efisiensi biaya  
agar lebih hemat dari operasional yang 
telah ada. 
17. Menarik kesimpulan dari peneletian yang 
telah dilakukan. 
 
Gambar 5. Metodologi Penelitian 
Berikut gambaran alur proses yang telah dilakukan 
dalam pengumpulan data untuk diolah sehingga 
menghasilkan jenis atau spesifikasi pompa sesuai 
kebutuhan dengan debit yang sesuai dan biaya 
oprasional yang hemat dari pompa yang sebelumnya. 
Pada gambar.6 dilakukan kalibrasi terhadap bukaan 
hisapan pompa agar sesuai presentasi yang telahdihitung 
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sebelumnya, kemudian dilakukan proses pegambilan 
sample sebanyak 5 kali dengan tujuan mendapatkan 
nilai rata – rata dan mendekati nilai yang mendekati 
akurat seperti ditunjukkan pada gambar 11. Dengan 
demikian kita dapat mengetahui perbedaan antara kolam 
yang telah dibersihkan dan yang belum yang 
ditunjukkan pada Gambar 8. 
Pengujian dilakukan pada pompa aktual dengan variasi 
bukaan pada saat melakukan pembersihan kolam renang 
di Rahayu Park. Dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 
03.00 – 06.00. dimana proses pengendapan sudah 
berlangsung sekitar 9 jam setelah pencampuran PAC 
pada kolam tersebut. 
 
Gambar 6. Pengujian Pompa 
 
Gambar 7. Debit Pompa 4 Variasi berbeda 
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Dilakukan pengolahan data terhadap Sample pada 
masing – masing presentasi hisapan untuk menentukan 
debit pompa yang sesuai kebutuhan. 
 
Gambar 9. Sample Hisapan dan Endapan 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Dari penelitian yang dilakukan dihasilkan data yang 
ditampilkan pada Tabel 1 dan dilakukan perbandingan 
antara hisapan masing – masing debit yang ditampilkan 
pada gambar 12 sebagai grafik perbandingannya. 
Tabel 1. Data Pengujian Pompa denganVariasi debit. 
Hisapan (%) Endapan (%) Waktu (%) 
100 0.038 0.137 
80 0.044 0.147 
60 0.075 0.194 
40 0.059 0.226 
 
Dari hasil tersebut maka oprasional pompa yang sesuai 
untuk pembersihan kolam adalah pada hisapan pompa 
40% dengan nilai debit 330 liter/menit. Dengan 
presentasi endapan paling tinggi diantara yang lainnya. 
Maka dari data tersebut akan dilakukan perhitungan 
ukuran pompa yang sesuai dan dengan biaya oprasional 
pompa yang akan direkomendasikan. Disajikan dalam 
bentuk Tabel 2 dan Gambar 13 sebagai grafik 
perbandingan antara pompa Bravo tipe WP20CX 
dengan Pompa rekomendasi. 
 
Gambar 10. Grafik Perbandingan waktu dan Endapan 
Tabel 2. Data Pompa Aktual dan Rekomendasi 
 
 
Gambar 11. Perbandingan Pompa aktual dan 
rekomandasi 
Dari data tabel perbandingan nilai endapan pada kedua 
pompa diatas cukup banyak dan hal yang paling 
berpengaruh terhadap ke-efektivan pembersihan kolam 
renang adalah perbandingan jumlah endapan dengan 
jumlah air bersih karena air yang telah dihisap akan 
dikembalikan kekolam setelah melalui proses 
pengendapan dan filtrasi dari data tersebut dengan nilai 
debit 330 liter/menit menghasilkan Sample 
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diantara hisapan yang lain. Perhitungan biaya oprasional 
pompa, dimana pengolahan data tersebut diperoleh 
setelah penentuan ukuran pompa yang telah dihitunga 
daya oprasionalnya kemudian dikonversi terhadap tarif 
listrik yang saat ini berlaku. Maka dari situ diketahui 
biaya oprasional pompa sebesar Rp. 10.000,-. biaya ini 
dikeluarkan setiap oprasional pompa selama 6 jam.  
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian diatas dapat diambil kesimpulan 
bahwa pompa yang efektif dan efisien untuk 
pembersihan kolam renang di kolam Rahayu Park 
adalah dengan debit pompa 300 liter/menit, dengan total 
head 10-15meter dan daya pompa 1-2.5kW. dengan 
selisih biaya oprasional pompa sebesar Rp.25.000,-. 
Perlunya dilakukan proses pembersihan yang lebih 
efisien dengan menggunakan sistem sirkulasi kolam 
agar konsidi kolam selalu bersih setiap saat. 
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